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建設用地（広域図） 

 

 

建設用地（周辺図） 

 

出典：行田羽生資源環境組合 施設整備基本計画（令和５年３月） 
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赤色の一点鎖線より東側約 6m

は市道としているため、建設用地

は一点鎖線より西側となる。
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No X座標 Y座標
NRX37 13924.442 -29314.826
NRX38 13922.207 -29305.827
NRX39 13919.975 -29296.840
NRX40 13915.545 -29279.005
NRX41 13911.090 -29261.066
NRX42 13906.762 -29243.643
NRX43 13906.178 -29241.290
NRX44 13901.870 -29223.947
NRX45 13897.437 -29206.100
NRX46 13892.953 -29188.045
NRX47 13888.438 -29169.869
NRX48 13883.941 -29151.762
NKX257 13838.159 -29163.261
P1 13836.690 -29163.631
P2 13784.484 -29176.776
P3 13783.896 -29176.924
P43 13782.721 -29177.220
P4 13781.545 -29177.516
P11 13731.616 -29190.087
P5 13728.416 -29190.893
P6 13726.947 -29191.263
P12 13722.680 -29192.337
P7 13677.767 -29203.646
P44 13676.121 -29204.073
P45 13674.305 -29204.543
P46 13673.132 -29204.847
P8 13671.959 -29205.151
P9 13618.947 -29218.456
P10 13617.478 -29218.826
K2 13593.816 -29224.784
DRK158 13597.767 -29243.067
SP59 13610.560 -29317.821
SP61 13640.455 -29310.305
SP62 13641.929 -29309.934
SP63 13695.041 -29296.582
SP64 13696.214 -29296.287
SP65 13697.388 -29295.992
SP66 13750.038 -29282.756
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SP67 13751.512 -29282.385
SP60 13804.505 -29269.063
P51 13822.806 -29341.379
P50 13823.977 -29341.073
P49 13825.150 -29340.767
P48 13825.738 -29340.613
P47 13877.627 -29327.057
NKX220 13879.093 -29326.674
NRX37 13924.442 -29314.826

KBM1 13750.172 -29284.600
KBM2 13848.436 -29447.453
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図１ ごみ焼却処理基本フロー（ストーカ式焼却方式の場合）（参考図） 
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図２ ごみ焼却処理基本フロー（流動床式焼却方式の場合）（参考図） 
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図３ ごみ焼却処理基本フロー（シャフト式ガス化溶融方式の場合）（参考図） 
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図４ ごみ焼却処理基本フロー（流動床式ガス化溶融方式の場合）（参考図） 
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図５ 不燃・粗大ごみ処理基本フロー（参考図） 
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図６ かん類処理基本フロー（参考図） 

 

 

 

図７ ペットボトル処理基本フロー（参考図） 
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図８ 剪定枝資源化処理基本フロー（参考図） 
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建築内部標準仕上げ表（管理棟） 

 管理棟の内部仕上げは下記を標準とする。 

No. 室名 床 巾木 壁 天井 備考 

1 玄関 磁器質タイ

ル 

磁器質タイ

ル 

石膏ボード 

ビニルクロ

ス 

岩綿吸音版 下足箱 

2 玄関ホール 長尺シート ビニル巾木 同上 同上  

3 本組合事務室 フリーアク

セスフロア

下地、タイル

カーペット 

同上 同上 同上 受付カウンター 

机、椅子、コピー機

兼プリンタ、電話、

テレビ、ITV モニタ 

4 見学者説明室 長尺シート 同上 同上 同上 長机、椅子、電話、

室内掲揚用国旗 

5 小会議室兼食堂 同上 同上 同上 同上 机、椅子、冷蔵庫、

電子レンジ、電話 

6 書庫 同上 同上 同上 同上 書架、閲覧用机、電

話 

7 廊下 同上 同上 同上、手摺り 同上  

8 階段室 同上 同上 同上、手摺り 階段裏：塗装 

最上階：化粧

石膏ボード 

 

9 多目的倉庫 RC 打ち放し RC 打ち放し RC 打ち放し RC 打ち放し スチール棚 

10 給湯室 長尺シート ビニル巾木 耐水石膏ボ

ード・耐水ク

ロス 

化粧石膏ボ

ード 

 

11 便所 同上 同上 同上 同上 トイレブース、大

便器（温水洗浄便

座）、小便器（自動

洗浄）、手洗い器

（自動水栓）、鏡 

 

建築内部標準仕上げ表（計量棟） 

 計量棟の内部仕上げは下記を標準とする。 

No. 室名 床 巾木 壁 天井 備考 

1 計量室 RC 塗床 磁器質タイ

ル 

石膏ボード 

ビニルクロ

ス 

岩綿吸音版 受付カウンター、

電話、机、椅子 

 

建築内部標準仕上げ表（工場棟） 

 工場棟の内部仕上げは下記を標準とする。記載のない部屋は事業者提案とする。 

No. 室名 床 巾木 壁 天井 備考 

1 玄関      

2 玄関ホール      

3 廊下・見学者ホ

ール 

同上 同上 同上、手摺り 同上  

4 便所（見学者が

利用する場所） 

長尺シート ビニル巾木 耐水石膏ボ

ード・耐水ク

ロス 

化粧石膏ボ

ード 

 

 

添付資料 9 建築内/外部標準仕上げ表 
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建築外部標準仕上げ表 

外部仕上げは下記を標準とする。 

棟 外壁 屋根 

管
理
棟

事業者提案とする 
コンクリート金ゴテアスファルト防水

の上、押さえコンクリート 

計
量
棟

RC 造の場合：コンクリート打ち放しの上、

吹付タイル 

S 造の場合：ALC 版又は押出成形セメント板

の上、吹付タイル 

ガルバリウム or ふっ素樹脂塗装鋼板折

版葺き（計量台上部まで） 

工
場
棟

RC 部：コンクリート打ち放しの上、吹付タ

イル

S 部：対候性、耐風性、耐震性を考慮したも

のとし、外部（特に古代蓮の里展望台）か

ら工場棟内が見えないものとする。 

ガルバリウム or ふっ素樹脂塗装鋼板折

版葺き鋼板折版葺き 

た
い
肥
化
棟

対候性、耐風性、耐震性を考慮したものと

する。 

ガルバリウム or ふっ素樹脂塗装鋼板折

版葺き鋼板折版葺き 

添付資料9－2



建築設備リスト（管理棟） 

管理棟の建築設備は下記を標準とする。 

No. 室名 
換気 照度 

(lx) 
空調 

給水 

給湯 
備考 

種別 回数 

1 玄関 

2 玄関ホール 第３種 〇 

3 本組合事務室 第１種 
〇 

内線電話回線、インターネット回

線、テレビ端子 

4 見学者説明室 第１種 

〇 

AV 装置（OHP、スクリーン、マイク、

スピーカ）、内線電話回線、インター

ネット回線

5 小会議室兼食堂 第１種 
〇 〇 

内線電話回線、インターネット回

線、テレビ端子、ミニキッチン 

6 書庫 第３種 〇 内線電話回線 

7 廊下 第３種 〇 

8 階段室 第３種 〇 

9 多目的倉庫 第３種 

10 湯沸かし室 第３種 〇 ミニキッチン、給湯器

11 便所 第３種 

〇 

トイレブース、大便器（温水洗浄便

座）、小便器（自動洗浄）、手洗い器

（温水自動水栓）、鏡

12 

建築設備リスト（計量棟） 

計量棟の建築設備は下記を標準とする。 

No. 室名 
換気 

照度 空調 
給水 

給湯 
備考 

種別 回数 

1 計量室 第３種 〇 内線電話回線 

建築設備リスト（工場棟） 

工場棟の建築設備は下記を標準とする。記載のない部屋は事業者提案とする。 

No. 室名 
換気 

照度 空調 
給水 

給湯 
備考 

種別 回数 

1 玄関 

2 玄関ホール 第３種 〇 

3 廊下・見学者ホ

ール 
第 2 種 〇 

4 便所（見学者が

利用する場所） 第３種 〇 

トイレブース、大便器（温水洗浄便

座）、小便器（自動洗浄）、手洗い器

（温水自動水栓）、鏡

5 

6 

7 

8 

添付資料 10 建築設備リスト 
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添付資料 12 リスク分担表 

1 

事業に係るリスク分担(1/3) 

リスク分担 概要 

分担 

本組合 
民間 

事業者 

１
全
般 

制

度

関

連 

制度・ 

法令変更 
関係法令・許認可の変更等に係るリスク ○  

税制変更 

民間事業者の利益に課せられる税制度の変更 

(例：法人税率等の変更)、新税の設立に伴うリスク 
 ○ 

上記以外の税制度の変更、新税の設立に伴うリスク ○  

政治 政策方針の変更による操業中止、コスト増大のリスク ○  

許認可取得 民間事業者が取得すべき許認可の遅延リスク  ○ 

交付金等 

民間事業者の事由により予定していた交付金額が交付されないリス

ク 
 ○ 

その他の事由により予定していた交付金額が交付されないリスク ○  

社

会

環

境 

住民対応 
民間事業者が実施する業務に起因する住民対応に係るリスク  ○ 

住民対応に伴う管理強化等による操業停止、コスト増大のリスク ○  

第三者賠償 
民間事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化な

ど維持管理の不備による事故等に対する賠償リスク 
 ○ 

環境保全 
民間事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、騒音、振動

等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準不適合に関するリスク 
 ○ 

物価変動 

(工事費を含む) 

インフレ／デフレ（物価変動）に係るコスト増大のリスク 

（一定の範囲内） 
 ○ 

インフレ／デフレ（物価変動）に係るコスト増大のリスク 

（一定の範囲外） 
○  

資金調達 

民間事業者における本事業実施に際して必要とする資金の調達に係

るリスク 
 ○ 

本組合において本事業実施に際して必要となる資金の調達に係るリ

スク 
○  

金利変動 

金利上昇に伴う民間事業者における資金調達コスト増大のリスク  ○ 

金利上昇に伴う本組合における初期投資に係る資金調達コスト増大

のリスク 
○  

不可抗力 天災等の不可抗力によるリスク ○ △ 

 一定の範囲内 天災等による損害が発生し、修復のため事業の遅延が発生する場合

のリスク及び損害復旧にかかる費用のリスク 

 ○ 

 一定の範囲外 ○  

債務不履行 
民間事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク  ○ 

本組合の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク ○  

 

 

  



添付資料 12 リスク分担表 

2 

事業に係るリスク分担(2/3) 

リスク分担 概要 

分担 

本組合 
民間 

事業者 

２ 

設

計

変

更 

調査 

民間事業者が提示する調査結果の誤りによるコスト増大のリスク  ○ 

予見可能な地質・地盤状況の変化等による工法や工期等に変更が生

じた場合の建設コスト増大及び工事遅延のリスク 
 ○※ 

予見不可能な地質・地盤状況の変化等による工法や工期等に変更が

生じた場合の建設コスト増大及び工期遅延のリスク 
○  

設計 

民間事業者の設計ミス等に基づく遅延によるコスト増大のリスク  ○ 

本組合の要求水準を超える指示に基づいた変更によるコスト増大の 

リスク 
○  

変更 
民間事業者の事由による計画変更、遅延によるコスト増大のリスク  ○ 

本組合の事由による計画変更、遅延によるコスト増大のリスク ○  

３ 

工

事

段

階 

工事遅延 

資材調達、工程管理等の民間事業者の事由に基づく工事遅延による

コスト増大のリスク 
 ○ 

本組合の事由に基づく工事遅延によるコスト増大のリスク ○  

工事費増大 

民間事業者の事由による工事費増大のリスク  ○ 

本組合の提示条件の不備・不足による工事工程、工事方法の変更に

よる工事費増大のリスク 
○  

試運転・ 

引渡性能試験 

試運転・引渡性能試験の結果、契約で規定した要求性能未達による

コスト増大、工事遅延のリスク 
 ○ 

試運転・引渡性能試験に要するごみの量的供給等のリスク ○  

４

運

営

段

階 

運営 

ごみ量・ 

ごみ質 

搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約で規

定した範囲を著しく逸脱した場合のコスト変動のリ

スク 

○  

性能未達 

施設が要求水準書（発注条件）に規定する仕様及び

性能への不適合で、改修が必要となった場合のコス

ト増大のリスク 

 ○ 

運転維持管理に起因する性能未達  ○ 

※原則として民間事業者の責任と費用負担において対応する。ただし、民間事業者の瑕疵によらない事象で

予見するのが極めて難しいリスクにおいて、民間事業者がそのリスクに対する建設コストや工期を見込

んでいない場合は、費用や工期の変更について本組合と民間事業者で協議するものとする。 
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3 

 
事業に係るリスク分担(3/3) 

リスク分担 概要 

分担 

本組合 
民間 

事業者 

４

運

営

段

階 

運営 

契約不適合

責任 

事業期間中において施設が契約の内容（要求水準）

に適合しないものであったことが明らかになった場

合のリスク 

 ○ 

処理不適物

の搬入 

処理不適物が搬入された場合のリスク（処理責任な

ど、民間事業者の善良なる管理者としての注意義務

を持っても排除できない場合） 

○  

資源化先等 

の受入れ 

停止・制限 

受入れ停止、制限が発生した場合のリスク ○  

運営 

コスト・ 

運転停止 

設備機器の運営・維持管理の基準未達によるコスト

増大、運転停止のリスク 
 ○ 

受入れした廃棄物に処理不適物が混入していた場合

のコスト増大、運転停止のリスク（民間事業者の善

良なる管理者として注意義務違反の場合） 

 ○ 

受入れした廃棄物に処理不適物が混入していた場合

のコスト増大、運転停止のリスク（民間事業者の善

良なる管理者としての注意義務を持っても排除でき

ない場合） 

○  

その他の運営不備によるコスト増大、運転停止のリ

スク 
 ○ 

ごみの収集・運搬及び資源化処理等に伴う 

交通事故のリスク 
○  

施設破損 

事故・火災等による修復等に係るコスト増大のリス

ク 
 ○ 

施設・設備の老朽化、運営不備、警備不備による第三

者の行為等に起因する施設破損のリスク 
 ○ 

ごみ収集車・搬入車に起因する施設破損のリスク ○  

周辺環境へ

の影響 

民間事業者の事由により周辺環境に影響を及ぼすリ

スク 
 ○ 
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